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Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τε−

χνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συ−
ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων − µοτοσικλετών 
και µοτοποδηλάτων, σε Εµπορευµατικούς Σταθµούς 
Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εµπορευ−
µάτων, σε Σταθµούς Υπεραστικών Λεωφορείων, κα−
θώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχη−
µάτων που υπάγονται στην αρµοδιότητα των κατά 
τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 216) «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθµ. Φ.15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) 
κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη µέτρων πυροπροστα−
σίας στις βιοµηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µηχανολογι−
κές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται 
στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄ 68) και σε λοιπές 
δραστηριότητες».

3. Το ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α΄ 207) «Προϋποθέσεις άσκησης 
επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών 
και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνερ−
γείων των οχηµάτων αυτών», όπως τροποποιηµένος 
ισχύει.

4. Το π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34) «Καθορισµός των όρων 
και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών 
και µοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορή−
γησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» όπως 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 416/1991 (ΦΕΚ Α΄ 152) και µε 
το π.δ. 38/1996 (ΦΕΚ Α΄ 26).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του 
ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229) «Τροποποίηση του ν. 2668/1998 
(ΦΕΚ Α΄ 28) εναρµόνιση µε την οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθ−

µίσεις θεµάτων του οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟ−
ΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) και άλλες διατάξεις».

6. Το ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουρ−
γία των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, 
τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων 
µεταφορών και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθµ. 30861/3651/2007 (ΦΕΚ Β΄ 895) υπουρ−
γική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγη−
ση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ)» όπως τροποποι−
ηµένη ισχύει σήµερα.

8. Το π.δ. 79/2004 (ΦΕΚ Α΄ 62) «Καθορισµός των όρων 
και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθµών 
υπεραστικών λεωφορείων και Σταθµών φορτηγών αυ−
τοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπο−
ρευµατικών σταθµών αυτοκινήτων)».

9. Το π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισµός πυροπρο−
στασίας κτηρίων».

10. Την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 12/2007 (ΦΕΚ Β΄ 545), 
όπως τροποποιήθηκε µε την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 
12α/2008 (ΦΕΚ Β΄ 2265).

11. Την απόφαση Υ357/2009 (Β΄ 3) «Κατάργηση θέσης 
υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή υπουργού 
Εσωτερικών».

12. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθµίσεων που αφο−
ρούν στην πυρασφάλεια στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ), στα συνεργεία συντήρησης 
και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτο−
ποδηλάτων, καθώς και στα ολοκληρωµένα (καθετο−
ποιηµένα) συγκροτήµατα αυτών, σε Εµπορευµατικούς 
Σταθµούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση 
εµπορευµάτων, σε Σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, 
όπως και σε λοιπές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην 
αρµοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών 
και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 
χώρας εξαιρουµένων των πρατηρίων υγρών καυσίµων, 
υγραερίου και φυσικού αερίου, των σταθµών (parking) 
επιβατικών αυτοκινήτων µε ή χωρίς πλυντήρια αυτο−
κινήτων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Σκοπός − Γενικά

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να καθορί−
σει τα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα και µέσα 
πυροπροστασίας που πρέπει να λαµβάνονται για τη 
λειτουργία των:

α) Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 
(ΙΚΤΕΟ).

β) Συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινή−
των, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, όπως και των 
ολοκληρωµένων (καθετοποιηµένων) συγκροτηµάτων 
αυτών.

γ) Πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων.
δ) Εµπορευµατικών Σταθµών Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για 

φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, καθώς και αποθηκών 
οι οποίες, αν και έχουν κατασκευασθεί µε οικοδοµική 
άδεια αποθηκών, λειτουργούν ως Εµπορευµατικοί Σταθ−
µοί Αυτοκινήτων.

ε) Σταθµών υπεραστικών λεωφορείων.
στ) Λοιπών εγκαταστάσεων που πρόκειται να υπα−

χθούν στην αρµοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων, εξαιρουµένων των Πρατηρίων υγρών καυ−
σίµων, υγραερίου και φυσικού αερίου και των Σταθµών 
(parking) αυτοκινήτων µε ή χωρίς πλυντήρια αυτοκινή−
των.

2. Οι εκµεταλλευτές των εγκαταστάσεων της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα και µέσα (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας για να αποφευχθούν ή να περιορι−
σθούν οι κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιών στις εγκατα−
στάσεις τους.

3. Στα παραπάνω µέτρα και µέσα (ενεργητικής) πυ−
ροπροστασίας συµπεριλαµβάνονται:

i. Τα προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας.
ii. Τα κατασταλτικά µέσα πυροπροστασίας σε περί−

πτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
iii. Η συγκρότηση οµάδας πυροπροστασίας από το 

προσωπικό της επιχείρησης και η µέριµνα για την εκ−
παίδευση αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
Παράρτηµα IV της παρούσας, εφόσον το προσωπικό 
της επιχείρησης είναι από τέσσερα (4) και περισσότερα 
άτοµα.

Άρθρο 2
Ταξινόµηση − Χρήση Κτηρίων

1. Οι κατηγορίες, που αναφέρονται στην ταξινόµηση 
των κτιρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους είναι αυτές 
που προσδιορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ. 71/1988 
(ΦΕΚ Α΄ 32).

2. Οι χρήσεις των κτηρίων ή τµηµάτων αυτών που 
επιτρέπεται να λειτουργήσουν ως συνεργεία συντή−
ρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ανα−
θεωρηµένης οικοδοµικής άδειας, είναι αυτές που προσ−
διορίζονται από το άρθρο 14 του π.δ. 38/1996 (ΦΕΚ Α΄ 
26) που σε συνδυασµό µε το άρθρο 346 του Κώδικα 
Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ ∆΄ 580/1999), 
αναλύονται ως εξής:

« Η » Εµπόριο (εµπορικά κέντρα, αγορές & υπεραγο−
ρές, καταστήµατα, κ.α.)

« Ι » Βιοµηχανία & βιοτεχνία (εργοστάσιο, βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις, ξυλουργεία, ερευνητικά & εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, κ.α.)

« Λ » Στάθµευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών 
καυσίµων (δηλαδή κτήρια ή τµήµατα κτηρίων ή δοµικά 
έργα που χρησιµοποιούνται για τη στάθµευση οχηµά−
των ή για πρατήρια υγρών καυσίµων ή για πλυντήρια 
αυτοκινήτων)

« Κ » Αποθήκευση (αποθήκες γενικές, αποθήκες αγρο−
τικές, υπόστεγα λιµενικά, αποθήκες καταστηµάτων, απο−
θήκες µουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια & 
ορνιθοτροφεία κλπ).

3. Τα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα και µέσα 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται από 
την παρούσα είναι υποχρεωτικά για όλες τις εγκατα−
στάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, 
ανεξάρτητα αν αυτές στεγάζονται σε «υφιστάµενα» ή 
«νέα» κτίρια, κατά την έννοια του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 
32).

Άρθρο 3
Μελέτη (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας

1. Για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, απαιτείται η σύ−
νταξη µελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα III της παρούσας, συνοδευόµενης από 
σχέδια κατόψεων. Στην παραπάνω µελέτη, αναφέρονται 
τα µέτρα και µέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που 
αφορούν τη συγκεκριµένη εγκατάσταση, η σύνθεση της 
οµάδας πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, η εκπαί−
δευση αυτής και το είδος της εκπαίδευσης, τα ειδικά 
της καθήκοντα σε θέµατα πρόληψης, περιορισµού και 
καταστολής των πυρκαγιών, καθώς και ο τρόπος δρά−
σης της οµάδας.

2. Στα κτήρια εκείνα, που λειτουργούν ή πρόκει−
ται να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας και για τα 
οποία η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας οικοδο−
µής έχει υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 
71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 
3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216), προκειµένου να εφοδιασθούν 
µε το απαιτούµενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας, 
απαιτείται η υποβολή προς έγκριση µελέτης (ενεργη−
τικής) πυροπροστασίας, στην αρµόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

Η προς έγκριση µελέτη, πρέπει να συνοδεύεται µε 
κατόψεις της υπάρχουσας κατάστασης, όλων των 
χώρων της επιχείρησης, θεωρηµένες από τις αρµό−
διες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, χωρίς να απαιτείται 
ενέργεια παράλληλης τροποποίησης της υπάρχου−
σας εγκεκριµένης µελέτης παθητικής πυροπροστα−
σίας, από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, παρά 
µόνο στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται ανα−
θεώρηση οικοδοµικής άδειας. Σχετική είναι η διάταξη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Η 
προαναφερόµενη µελέτη και διαδικασία έγκρισης 
της µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας αφορά, 
µεταξύ άλλων, τις εγκαταστάσεις 1β, του άρθρου 
1, της παρούσας, οι οποίες έχουν κάνει χρήση του 
δικαιώµατος του παρεχόµενου από την παράγρα−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 9723

φο 7 του άρθρου 23, του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229) 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 8 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 246) και, ως 
εκ τούτου, έχουν τοποθετήσει εργοστασιακής κα−
τασκευής αυτοτελή µηχανήµατα, συσκευές κ.α, σε 
επίπεδα (στάθµες), που δεν έχουν εξετασθεί µε το 
άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) και ενδεχοµέ−
νως έχουν επέλθει σ΄ αυτά τα επίπεδα µεταβολές, 
προσθήκες και διαρρυθµίσεις.

3. Στα κτήρια εκείνα, που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 της παρούσας και για τα οποία η αίτηση 
για τη χορήγηση της άδειας οικοδοµής έχει υποβλη−
θεί πριν την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 
32), προκειµένου να εφοδιασθούν µε το απαιτούµενο 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, απαιτείται η υποβολή 
προς έγκριση µελέτης πυροπροστασίας, στην αρµόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, χωρίς την υποβολή κατόψεων 
της υπάρχουσας κατάστασης, θεωρηµένων από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

4. Στα κτήρια εκείνα, που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 της παρούσας και για τα οποία η αίτηση 
για τη χορήγηση της άδειας οικοδοµής έχει υποβλη−
θεί µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
246), προκειµένου να εφοδιασθούν µε το απαιτούµενο 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, απαιτείται η ύπαρξη 
εγκεκριµένης µελέτης παθητικής πυροπροστασίας 
σύµφωνα µε το π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) καθώς και η 
υποβολή προς έγκριση µελέτης ενεργητικής πυρο−
προστασίας, στην αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, µε 
την ταυτόχρονη υποβολή θεωρηµένων κατόψεων της 
υπάρχουσας κατάστασης, από τις αρµόδιες Υπηρε−
σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων.

5. Η µελέτη αυτή υπογράφεται από διπλωµατούχο ή 
πτυχιούχο µηχανικό, σύµφωνα µε τα κατά νόµο, επαγ−
γελµατικά τους δικαιώµατα.

6. Τα µέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα 
ΙΙ της παρούσας.

7. Στις περιπτώσεις που, στο χώρο των αναφεροµέ−
νων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 εγκαταστάσεων, 
συνυπάρχουν αποθήκες υγρών ή αερίων καυσίµων, για 
την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών, συ−
ντάσσεται ενιαία µελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας 
και λαµβάνονται όλα τα µέτρα και µέσα πυροπροστασί−
ας που προβλέπονται από την παρούσα για την κύρια 
εγκατάσταση, καθώς και όσα προβλέπονται από την 
κοινή υπουργική απόφαση της 28.6.1991 (ΦΕΚ Β΄ 578) για 
υγρά καύσιµα, από την υπ’ αριθµ. 31856/2003 (ΦΕΚ Β΄ 
1257) κοινή υπουργική απόφαση για υγραέριο, από την 
υπ’ αριθµ. ∆3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ Β΄ 963) κοινή υπουργική 
απόφαση για φυσικό αέριο, όπως και από την υπ’ αριθµ. 
ΑΠΒ 10451/929/1988 (ΦΕΚ Β΄ 370) υπουργική απόφαση 
«Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιε−
σµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετιλίνης, ως και 
όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών 

συσκευασίας τους», όπως αυτές εκάστοτε τροποποι−
ούνται και ισχύουν.

Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου αυτής:
α) ∆εξαµενές υγρών καυσίµων κατηγορίας ΙΙΙ, σύµφω−

να µε την υπ’ αριθµ. 34628/1985 (ΦΕΚ Β΄ 799) υπουργική 
απόφαση µε χωρητικότητα µέχρι πέντε (5) κυβικά µέτρα, 
που εγκαθίστανται σε υφιστάµενα ή νέα κτήρια, κατά 
την έννοια του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), δεν υπάγο−
νται στις διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση της 
28.6.1991 (ΦΕΚ Β΄ 578) για υγρά καύσιµα, επιτρέπεται δε 
να εγκαθίστανται σε οποιονδήποτε χώρο των κτηρίων, 
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης λεκάνης ασφαλείας και 
αυτοδιεγειρόµενου πυροσβεστήρα οροφής 12 Kgr ξηράς 
σκόνης, χωρίς να απαιτείται να κατασκευασθεί ιδιαίτερο 
αυτοτελές πυροδιαµέρισµα.

β) Εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν για τις λει−
τουργικές τους ανάγκες µέχρι δύο (2) φιάλες υγραε−
ρίου (προπάνιο ή µίγµα) χωρητικότητας µέχρι είκοσι 
πέντε (25) Kgr κάθε µία, καθώς και µέχρι δύο (2) 
φιάλες ασετιλίνης, δεν υπάγονται στις διατάξεις της 
υπ’ αριθµ. 31856/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1257) κοινή υπουργική 
απόφαση για υγραέριο, ούτε στις διατάξεις της υπ’ 
αριθµ. ΑΠΒ 10451/929/1988 (ΦΕΚ Β΄ 370) υπουργική 
απόφαση «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλω−
τηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής 
ασετιλίνης, ως και όροι διακίνησης αποθήκευσης 
και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους». Υπο−
χρεούνται όµως στην τοποθέτηση απλού φορητού 
ανιχνευτή εκρηκτικών µιγµάτων, σε κατάλληλη θέση, 
είτε γίνεται χρήση υγραερίου είτε γίνεται χρήση 
ασετιλίνης.

Άρθρο 4
Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας −

Ισχύς − Ανανέωση

1. Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε εγκαταστά−
σεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 
1, της παρούσας, η οποία εκδίδεται, είτε από την αρ−
µόδια Υπηρεσία ∆ΑΧΜ του Υπουργείου Μεταφορών, 
είτε από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είναι 
απαραίτητο, µαζί µε τα άλλα προβλεπόµενα από τις 
οικείες διατάξεις δικαιολογητικά, να συνυποβληθεί το 
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, που έχει 
εκδοθεί από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το 
πιστοποιητικό αυτό, που πρέπει να είναι σε ισχύ και 
να ανανεώνεται στα προβλεπόµενα χρονικά διαστή−
µατα µε ευθύνη και µέριµνα των εκµεταλλευτών των 
εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 
παρούσας, αποτελεί επίσηµο αποδεικτικό ότι έχουν 
ληφθεί τα προβλεπόµενα µέτρα και µέσα ενεργητι−
κής πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί 
αποδεικτικό πολεοδοµικής νοµιµοποίησης ή στατικής 
επάρκειας τυχόν εσωτερικών διαρρυθµίσεων, παταριών, 
επεκτάσεων και µεταβολών.

2. Το ανωτέρω πιστοποιητικό χορηγείται από την Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας µε 
την προσκόµιση:

α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) 
του µελετητή ή επιβλέποντα µηχανικού, που έχει αυτό 
το δικαίωµα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται 
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και λειτουργούν καλώς τα µέτρα και µέσα (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκρι−
µένη µελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και την 
παρούσα απόφαση.

β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), του 
εκµεταλλευτή ή του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, 
µε την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα 
τα µέτρα και µέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη (ενεργητι−
κής) πυροπροστασίας και την παρούσα απόφαση.

γ) Των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από την ισχύουσα κατά περίπτωση, νοµοθεσία πυρο−
προστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται µε τις προ−
αναφερόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις.

3. Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν 
να διενεργούν µε τα εντεταλµένα τους όργανα δειγ−
µατοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις 
που εµπίπτουν στην παρούσα απόφαση, προκειµένου να 
διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα και 
µέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που περιγράφο−
νται στην εγκεκριµένη µελέτη και την παρούσα απόφα−
ση και να ελέγχουν ταυτόχρονα αν τηρείται από τους 
υπευθύνους των επιχειρήσεων, το Βιβλίο Ελέγχου και 
Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, που 
προβλέπεται από την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 12/2007 
(ΦΕΚ Β΄ 545), όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε την 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 12α/2008 (ΦΕΚ Β΄ 2266).

4. Σε όλες τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 της παρούσας, η ισχύς του πιστοποιητικού 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας ορίζεται σε τρία (3) 
χρόνια.

5. Η εµπρόθεσµη ανανέωση του πιστοποιητικού (ενερ−
γητικής) πυροπροστασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύ−
νη του εκµεταλλευτή της εγκατάστασης, η δε ενδια−
φερόµενη επιχείρηση υποχρεούται να ζητήσει από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση του πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας δύο τουλάχιστον µήνες πριν από τη 
λήξη της ισχύος του.

6. Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που 
έχουν χορηγηθεί στις επιχειρήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σύµ−
φωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση 5905/1995 (ΦΕΚ 
Β΄ 611), την κοινή υπουργική απόφαση Φ.15/1589/104/2006 
(ΦΕΚ Β΄ 90), την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 
150), µε Έκθεση Επιθεώρησης σύµφωνα µε την 7600/1960 
∆ιαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος ή άλ−
λης νοµοθεσίας, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι το χρό−
νο λήξης τους. Η ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργη−
τικής) πυροπροστασίας θα γίνεται µε την ταυτόχρονη 
υποβολή νέας µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Νέα ή συµπληρωµατική µελέτη Πυροπροστασίας

1. Στις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 της παρούσας, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας αίτησης για 
την έκδοση της άδειας οικοδοµής του κτιρίου, απαι−
τείται η υποβολή νέας µελέτης πυροπροστασίας στις 
περιπτώσεις όπου:

α) Επέρχεται αύξηση της στεγασµένης επιφάνειας
β) Η εγκατάσταση διαφοροποιείται, επί του δυσµενέ−

στερου, από πλευράς κατηγορίας κινδύνου.

γ) Ζητείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας για κτήρια των οποίων η αίτηση άδειας οικοδοµής 
έχει υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 
(ΦΕΚ Α΄ 32) και εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Στις περιπτώσεις όπου, κατά τη διαδικασία εκτά−
κτου ελέγχου από εντεταλµένα όργανα της Π.Υ., στις 
εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της πα−
ρούσας, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας αίτησης για την έκ−
δοση της άδειας οικοδοµής του κτηρίου, διαπιστωθεί ότι 
στα µόνιµα συστήµατα υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε 
σχέση µε την εγκεκριµένη µελέτη, απαιτείται η υποβολή 
συµπληρωµατικής µελέτης πυροπροστασίας απευθείας 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι:

α) Η συµπληρωµατική µελέτη πυροπροστασίας περι−
ορίζεται µόνο στα τµήµατα αυτά στα οποία υπάρχουν 
αλλαγές ή ελλείψεις και όχι στο σύνολο της εγκατά−
στασης.

β) Πλήρης τεχνική περιγραφή των µόνιµων συστηµά−
των υποβάλλεται µόνο στις περιπτώσεις που τα πρό−
σθετα µέτρα που λαµβάνονται δεν καλύπτονται από 
τις ήδη εγκεκριµένες τεχνικές περιγραφές ή τεχνικά 
χαρακτηριστικά των µόνιµων συστηµάτων πυροπρο−
στασίας.

3. ∆εν απαιτείται υποβολή νέας µελέτης (ενεργητι−
κής) πυροπροστασίας και έκδοση νέου Πιστοποιητικού 
(Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, σε περίπτωση αλλαγής 
της επωνυµίας ή µεταβίβασης της επιχείρησης, µέχρι τη 
λήξη του υπάρχοντος σε ισχύ πιστοποιητικού πυροπρο−
στασίας. Στην περίπτωση αυτή, η αδειοδοτούσα Αρχή 
κοινοποιεί στην αρµόδια Π.Υ. αντίγραφο της άδειας που 
χορήγησε στο νέο εκµεταλλευτή. Μετά τη λήξη της 
ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας, αυτό ανανεώνεται στο όνοµα του νέου εκµεταλ−
λευτή, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας µελέτης 
παρά µόνο η πρώτη σελίδα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της 
παρούσας, µε τα στοιχεία του νέου εκµεταλλευτή και 
χωρίς την απαίτηση υποβολής και άλλων δικαιολογη−
τικών (όπως µισθωτηρίου συµβολαίου κα.).

4. ∆εν απαιτείται επίσης υποβολή νέας µελέτης πυ−
ροπροστασίας και έκδοση νέου Πιστοποιητικού (Ενερ−
γητικής) Πυροπροστασίας, σε περίπτωση αλλαγής της 
ειδικότητας του συνεργείου (όπως π.χ. από συνεργείο 
πέδησης σε συνεργείο µηχανικών µερών ή προσθήκης 
άλλων ειδικοτήτων, εξαιρουµένης της ειδικότητας του 
βαφείου), εφόσον η δραστηριότητα παραµένει στην ίδια 
κατηγορία κινδύνου.

5. Στην περίπτωση µεταβίβασης (αλλαγής δικαιούχου) 
της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, εάν το πιστοποι−
ητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας έχει λήξει, αντί του 
πιστοποιητικού αρκεί η υποβολή αίτησης µε συνηµµένο 
τον αριθµό πρωτοκόλλου της Πυροσβεστικής Υπηρεσί−
ας, από όπου προκύπτει ότι ο νέος εκµεταλλευτής έχει 
καταθέσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά 
για την ανανέωσή του. Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται 
εντός 6 µηνών το αργότερο, να προσκοµίσει το νέο 
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας στην 
Υπηρεσία Μεταφορών, άλλως ανακαλείται προσωρινά 
η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας, µέχρι την κατάθεση 
του νέου πιστοποιητικού.
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Άρθρο 6
Εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του 

άρθρου 23 του ν.3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229), όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8 

του ν. 3710/2008 (Α΄ 216).

1. Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή µηχανήµατα 
ή συσκευές στα οποία διενεργείται ολοκληρωµένη η 
εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί, όπως φούρνος 
βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αε−
ροσυµπιεστής συγκρότηµα ζυγοστάθµισης, συγκρότηµα 
ευθυγράµµισης, πλυντήριο αυτοκινήτων (για τις ανάγκες 
του συνεργείου), επιτρέπεται να τοποθετούνται, κα−
ταλαµβάνοντας µια ή περισσότερες θέσεις, και στους 
νόµιµα υφιστάµενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων, 
όπως οι αποθήκες και οι εν γένει χώροι στάθµευσης, 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας 
οικοδοµής, ούτε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) κατά το στάδιο έγκρισης 
της συµπληρωµατικής µελέτης ενεργητικής πυροπρο−
στασίας. Για την εφαρµογή των ευεργετικών διατάξεων 
της παρούσης παραγράφου απαιτείται ο φορέας εκµε−
τάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόµιµος 
κάτοχος των προαναφερόµενων βοηθητικών χώρων.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 που παρόντος άρ−
θρου, εφαρµόζονται προκειµένου να εγκριθεί η νέα, ή 
η συµπληρωµατική µελέτη ενεργητικής πυροπροστασί−
ας, για τους βοηθητικούς χώρους των κτηρίων, χωρίς 
να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 
71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), κατά το στάδιο έγκρισής της (από 
την Π.Υ.), στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν έχουν τοποθετηθεί τα εργοστασιακής κα−
τασκευής αυτοτελή µηχανήµατα ή συσκευές της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ή άλλα µηχανήµα−
τα, συσκευές, διατάξεις και οµάδες µηχανηµάτων που 
έχουν εγκρίνει οι αρµόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και 
Επικοινωνιών

β) Για κτήρια των οποίων η αίτηση άδειας οικοδοµής 
έχει υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 
(ΦΕΚ Α΄ 32) και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3710/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 216) και έχουν επέλθει εσωτερικές διαρρυθµί−
σεις – µεταβολές ή έχουν κατασκευαστεί προσθήκες 
και πατάρια που δεν περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη παθητικής πυροπροστασίας, αλλά αποσκοπούν 
στην πλέον εύρυθµη λειτουργία των συνεργείων αυ−
τοκινήτων, τα µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπρο−
στασίας πρέπει να καλύπτουν όλους τους χώρους του 
συνεργείου αυτοκινήτων − συµπεριλαµβανοµένων και 
των βοηθητικών χώρων − σύµφωνα µε την υφιστάµε−
νη διαµορφωµένη κατάσταση, που αποτυπώνεται στις 
θεωρηµένες κατόψεις από την Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται έκδοση ή ανα−
θεώρηση της Οικοδοµικής Άδειας και χωρίς να απαι−
τείται η προσκόµιση οποιοδήποτε άλλου πρόσθετου 
δικαιολογητικού.

γ) Για κτήρια των οποίων η αίτηση άδειας οικοδοµής 
έχει υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3710/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 216) και έχουν επέλθει εσωτερικές διαρρυθµί−
σεις εντός του περιγράµµατος του κτηρίου, που δεν 
περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας, αλλά αποσκοπούν στην πλέον εύρυθ−
µη λειτουργία των συνεργείων αυτοκινήτων, τα µέτρα 

και µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας πρέπει να καλύ−
πτουν όλους τους χώρους του συνεργείου αυτοκινήτων 
− συµπεριλαµβανοµένων και των βοηθητικών χώρων − 
σύµφωνα µε την υφιστάµενη διαµορφωµένη κατάσταση, 
που αποτυπώνεται στις θεωρηµένες κατόψεις από την 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να απαι−
τείται έκδοση ή αναθεώρηση της Οικοδοµικής Άδειας 
και χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση οποιοδήποτε 
άλλου πρόσθετου δικαιολογητικού.

3. Ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται, εκτός των άλ−
λων, οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασµένοι χώροι 
στάθµευσης, ανεξαρτήτως επιπέδου στο οποίο ευ−
ρίσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι στους χώρους 
αυτούς, στους οποίους εγκαθίστανται τα µηχανήµατα 
που εγκρίνονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Μετα−
φορών και Επικοινωνιών, θα έχει δικαίωµα χρήσεως 
− εκµεταλλεύσεως του χώρου ο εκµεταλλευτής του 
συνεργείου.

Άρθρο 7
Καθορισµός αρµοδιοτήτων εµπλεκοµένων Υπηρεσιών

1. Στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας 
Χερσαίων Μεταφορών (∆.Α.Χ.Μ.) του ΥΜΕ υπάγονται 
τα θέµατα που σχετίζονται µε την άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 
Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ).

2. Στην αρµοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. υπάγονται τα 
θέµατα που σχετίζονται µε:

α) Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων της παραγράφου 1β, 1γ, 1δ, 1ε και 1στ 
του άρθρου 1 της παρούσας.

β) Την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 
του άρθρου 23 του ν. 3185/2003, όπως αντικαταστάθηκε 
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3710/2008, 
σε βοηθητικούς εν γένει χώρους των κτιρίων και τις 
εσωτερικές διαρρυθµίσεις που αποσκοπούν για την κα−
λύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων των συνεργείων 
αυτοκινήτων.

3. Στην αρµοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
ανήκει:

α) Η έγκριση των µελετών (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.

β) Η διενέργεια εκτάκτων ελέγχων, στις επιχειρήσεις 
που εµπίπτουν στην παρούσα, προκειµένου να διαπι−
στωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα και µέσα 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας που περιγράφονται στην 
εγκεκριµένη µελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και 
την ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας και ταυτό−
χρονα του ελέγχου εάν τηρείται από τους υπεύθυνους 
των επιχειρήσεων το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης 
Μέσων Ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπεται 
από την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 12/2007 (ΦΕΚ Β΄ 545), 
όπως τροποποιήθηκε µε την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 
12α/2008 (ΦΕΚ Β΄ 2266).

γ) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση 3021/19.6.1986 
(ΦΕΚ Β΄ 847) που σχετίζεται µε τη χορήγηση ή ανανέ−
ωση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας 
καθώς και την υπ΄αριθµ. 57830 Φ.701.1/1.10.2008 Εγκύκλιο 
10 Α.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά.
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Άρθρο 8
Κυρώσεις

Εάν κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων των εντε−
ταλµένων οργάνων της Π.Υ. διαπιστωθεί µη τήρηση των 
µέτρων και µέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας, προ−
βλέπεται η επιβολή κυρώσεων. Ειδικότερα:

1. Όταν διαπιστωθούν µικρές παραλείψεις σε σχέση 
µε την εγκεκριµένη µελέτη (ενεργητικής) πυροπροστα−
σίας, όπως ελλείψεις στους φορητούς ή τροχήλατους 
πυροσβεστήρες, στο φωτισµό ασφαλείας, στη µη λει−
τουργία των αντλιών πυρόσβεσης ή των συστηµάτων 
συναγερµού και πυρανίχνευσης κα., η αρµόδια Πυρο−
σβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσµία µέχρι δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών στον εκµεταλλευτή της επιχεί−
ρησης προκειµένου να συµµορφωθεί και σε αντίθετη 
περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο, κινεί 
τη διαδικασία για τις κυρώσεις της παραγράφου 3α του 
παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παρα−
λείψεις ή ελλείψεις στα µόνιµα συστήµατα ενεργητικής 
πυροπροστασίας, όπως µη κάλυψη µέρους της επιχείρη−
σης από τα µόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας κ.α., σε 
σχέση µε την εγκεκριµένη µελέτη (ενεργητικής) πυρο−
προστασίας, η αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακα−
λεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και 
κινεί τη διαδικασία για τις κυρώσεις της παραγράφου 
3α του παρόντος άρθρου.

3. Όταν διαπιστωθεί ότι δεν κατασκευάστηκαν έστω 
και ένα από τα µόνιµα συστήµατα ενεργητικής πυρο−
προστασίας, όπως το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό 
δίκτυο, το σύστηµα καταιονισµού ύδατος, το σύστηµα 
πυρανίχνευσης κ.α., σε σχέση µε τα οριζόµενα στην 
εγκεκριµένη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας:

α) Ανακαλεί αµέσως το πιστοποιητικό πυροπροστασί−
ας γνωρίζοντας άµεσα την ενέργειά της στην αρµόδια 
Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επι−
χείρησης, καθώς και τις άλλες συναρµόδιες Αρχές και 
κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα, 
κατά του εκµεταλλευτή της επιχείρησης.

β) ∆ιαβιβάζει επίσης µε έγγραφό της, στην οικεία Ει−
σαγγελία, αντίγραφο των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων του 
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του µελετητή ή επιβλέποντος 
µηχανικού, καθώς και του εκµεταλλευτή της επιχείρη−
σης µε συνηµµένο το πρακτικό της επιτροπής εκτάκτων 
ελέγχων ή της Αναφοράς του οργάνου της πυροσβε−
στικής Αρχής προκειµένου να ασκηθεί ποινική δίωξη 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) 
«περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

Άρθρο 9
Προσωρινό Πιστοποιητικό (Ενεργητικής)

Πυροπροστασίας

1. Προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπρο−
στασίας, χρονικής διάρκειας έως έξι (6) µήνες, υπο−
χρεούται να χορηγεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για 
τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες στεγάζονται 
σε κτήρια των οποίων η αίτηση άδειας οικοδοµής έχει 
υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3710/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 216), ύστερα από αίτηση του εκµεταλλευτή της 

επιχείρησης, στην περίπτωση που διαπιστωθούν απο−
κλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη παθητικής πυρο−
προστασίας κατά τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου των 
εντεταλµένων οργάνων της Π.Υ., εφόσον επηρεάζουν τα 
µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται 
από τις γενικές ή τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 
του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32).

2. Εφόσον, κατά τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου, 
στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες στεγά−
ζονται σε κτήρια των οποίων η αίτηση άδειας οικο−
δοµής έχει υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος του ν. 
3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216), οι οποίες είχαν εφοδιασθεί 
µε πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, δι−
απιστωθούν αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη 
παθητικής πυροπροστασίας που επηρεάζουν τα µέσα 
ενεργητικής πυροπροστασίας και τα οποία προβλέ−
πονται από τις γενικές ή τις ειδικές διατάξεις του 
άρθρου 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), τότε το ισχύον 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας ανακα−
λείται, γνωρίζοντας άµεσα την ενέργεια αυτή στην 
αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας 
της επιχείρησης.

Ο εκµεταλλευτής των εγκαταστάσεων της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, µπορεί να εφοδι−
ασθεί µε προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυρο−
προστασίας, ύστερα από αίτησή του, προκειµένου να 
υλοποιήσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τη 
διενέργεια εκτάκτου ελέγχου, χωρίς να ακολουθείται η 
διαδικασία των κυρώσεων του άρθρου 8 της παρούσας, 
µέχρι τη λήξη ισχύος του προσωρινού πιστοποιητικού 
ενεργητικής πυροπροστασίας.

Μετά τη λήξη του προσωρινού πιστοποιητικού ενερ−
γητικής πυροπροστασίας, ο εκµεταλλευτής των εγκα−
ταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της πα−
ρούσας, οφείλει να επανέλθει µε νέα αίτησή του προς 
την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για επανέλεγχο, 
προκειµένου να εκδοθεί οριστικό πιστοποιητικό ενερ−
γητικής πυροπροστασίας.

Μετά τη λήξη του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργη−
τικής πυροπροστασίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
εκ νέου η µη υλοποίηση των προαναφερόµενων ελλεί−
ψεων, ακολουθείται η διαδικασία των προβλεπόµενων 
κυρώσεων του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση, που από την εγκεκριµένη µελέτη 
παθητικής πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 
32) προβλέπονται κλιµακοστάσιο πυροσβεστών ή/και 
ανελκυστήρας πυροσβεστών και κατά τη διενέργεια 
του έκτακτου ελέγχου διαπιστωθεί ότι αυτά δεν έχουν 
κατασκευασθεί, δεν θα ανακαλείται το ισχύον πιστοποι−
ητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά οι ανωτέρω 
παραλείψεις θα κοινοποιούνται στην αρµόδια Πολεο−
δοµική Υπηρεσία, επειδή συνιστούν µέτρα παθητικής 
πυροπροστασίας τα οποία δεν επηρεάζουν τα µέσα 
ενεργητικής πυροπροστασίας.

Οµοίως, για παραλείψεις µέτρων παθητικής πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριµένη 
µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988 
(ΦΕΚ Α΄ 32), οι οποίες δεν επηρεάζουν τα µέσα ενεργητι−
κής πυροπροστασίας, όπως αντίθετη φορά ανοίγµατος 
των τελικών εξόδων ή εξόδων κινδύνου από την προ−
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βλεπόµενη, µικρότερος αριθµός απαιτούµενων τελικών 
εξόδων, µικρότερος αριθµός απαιτούµενων κλιµακοστα−
σίων – οδεύσεων διαφυγής κ.α., δεν θα ανακαλείται το 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά οι 
παραπάνω παραλείψεις θα κοινοποιούνται στην αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία.

4. Επίσης, προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας έως έξι (6) µή−
νες, υποχρεούται να χορηγεί η Πυροσβεστική Υπη−
ρεσία, στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες 
στεγάζονται σε κτίρια των οποίων η αίτηση άδειας 
οικοδοµής έχει υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος 
του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216), στην περίπτωση αίτη−
σης του ενδιαφερόµενου µε συνηµµένη αιτιολογική 
έκθεση του έχοντα τα δικαιώµατα µηχανικού, µε ελ−
λείψεις που διαπιστώθηκαν από το µηχανικό, µετά 
την εγκατάσταση των µόνιµων συστηµάτων ή κατά το 
στάδιο ανανέωσης του πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον υφί−
σταται θέµα χορήγησης της άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης, η αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην 
χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας µε βάση 
το προσωρινό πιστοποιητικό. Ο εκµεταλλευτής της 
εγκατάστασης οφείλει να προσκοµίσει οριστικό πι−
στοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας µέσα στο 
χρόνο που αναφέρεται στο προσωρινό πιστοποιητικό, 
σχετικός δε όρος αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας 
της εγκατάστασης.

Άρθρο 10

Προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπό−
σπαστο µέρος αυτής τα κατωτέρω παραρτήµατα I, II, 
III, ΙV και V

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ταξινόµηση σε κατηγορίες επικινδυνότητας

1. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 1 της παρούσας, κατατάσσονται στις παρα−
κάτω κατηγορίες, ανάλογα µε την επικινδυνότητά τους, 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32):

• Τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου οχηµάτων 
(ΙΚΤΕΟ) στην κατηγορία χαµηλού βαθµού κινδύνου Ζ1 
(Αα).

• Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινή−
των, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων στην κατηγορία 
χαµηλού βαθµού κινδύνου Ζ1 (Αα).

• Τα Βαφεία αυτ/των − µηχανηµάτων στην κατηγορία 
χαµηλού βαθµού κινδύνου Ζ2 (Βα).

• Οι Υπεραστικοί Σταθµοί Λεωφορείων στην κατηγο−
ρία χαµηλού βαθµού κινδύνου Ζ1 (Αα).

• Τα Πλυντήρια − Λιπαντήρια αυτοκινήτων και οι συνα−
φείς εγκαταστάσεις, στην κατηγορία χαµηλού βαθµού 
κινδύνου Ζ1 (Αα).

• Οι Εµπορευµατικοί Σταθµοί αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) 
στην κατηγορία Ζ2.

2. Οι Υπεραστικοί Σταθµοί Λεωφορείων, εντός των 
οποίων υπάρχουν χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία, 
αποθήκες, καταστήµατα κα., αντιµετωπίζονται από 

άποψη παθητικής πυροπροστασίας για το σύνολο των 
εγκαταστάσεών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), χωρίς την απαίτηση επιµέρους 
πυράντοχου διαχωρισµού και από άποψη ενεργητικής 
πυροπροστασίας, επίσης για το σύνολο των εγκατα−
στάσεών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσης, πρέπει να 
λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα πυροπροστασίας µε 
µέριµνα των εκµεταλλευτών τους.

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της εγκατά−
στασης µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους 
ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρ−
καγιάς.

2. Σήµανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύ−
νου.

3. Σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
4. Ανάρτηση πινακίδας ότι απαγορεύεται το κάπνισµα 

και η χρήση γυµνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κα.) σε 
επικίνδυνους χώρους.

5. Κατάλληλη επιλογή χώρου αποθήκευσης υλών που 
µπορούν να αυταναφλεγούν.

6. Αποµάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόµους, τα−
ράτσες, προαύλια κ.λ.π. όλων των άχρηστων υλικών 
που µπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτηση τους σε 
ασφαλή µέρη για αποφυγή µετάδοσης πυρκαγιάς.

7. Τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών 
για τη διευκόλυνση επέµβασης σε περίπτωση έναρξης 
πυρκαγιάς σε αυτά.

8. Η αποθήκευση των υλικών να γίνεται έτσι ώστε αυτά 
να απέχουν από την οροφή του κτιρίου τουλάχιστον 50 
εκατοστά του µέτρου.

9. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απο−
µάκρυνση αυτών.

10. Κατάλληλη περίφραξη για υπαίθριους ή ηµιϋπαί−
θριους χώρους αποθηκών µε µαντρότοιχο ή πλέγµα, 
της οποίας το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο 
(2) µέτρα.

11. Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ηµιϋπαί−
θριους χώρους να απέχει τουλάχιστον τρία (3) µέτρα 
από τα γειτνιάζοντα κτίρια.

12. Αποµάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις 
όπου γίνεται χρήση γυµνής φλόγας, από όπου προ−
καλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής 
θερµότητας.

13. Συνεχής καθαρισµός όλων των γραφείων, διαδρό−
µων, προαυλίων, αποθηκών κ.λ.π. της επιχείρησης και 
άµεση αποµάκρυνση των υλών που µπορούν να ανα−
φλεγούν.

14. Λήψη κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή τυ−
χαίας ανάµιξης υλικών που µπορούν να προκαλέσουν 
εξώθερµη αντίδραση.

15. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και 
έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε 
τους σχετικούς κανονισµούς.
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16. Θέση εκτός λειτουργίας των ηλεκτρικών ή θερ−
µικών εγκαταστάσεων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες.

17. Συχνός αερισµός όλων των χώρων.
18. Ορισµός υπεύθυνου υπαλλήλου της επιχείρησης, 

για καθηµερινή επιθεώρηση όλων των διαµερισµάτων, 
αποθηκών κ.λ.π. µετά τη διακοπή της εργασίας καθώς 
και τις εργάσιµες ώρες για επισήµανση και εξάλειψη τυ−
χόν υφιστάµενων προϋποθέσεων έναρξης πυρκαγιάς.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΟΜΑ∆Α ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Αα)

Όσες δραστηριότητες ανήκουν στην οµάδα χαµηλού 
κινδύνου (Αα) του Παραρτήµατος Ι της παρούσας πρέ−
πει να λαµβάνουν τα παρακάτω κατασταλτικά µέσα 
πυροπροστασίας:

(1) Φορητά µέσα πυρόσβεσης
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg τύπου 

Pα ή άλλου εγκεκριµένου κατασβεστικού υλικού ισοδύ−
ναµης κατασβεστικής ικανότητας.

Ο απαιτούµενος αριθµός πυροσβεστήρων προκύπτει 
από την διαίρεση του µικτού εµβαδού της στεγασµένης 
επιφάνειας δια των 250 τ.µ. και το πηλίκο θα στρογγυ−
λοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό, σε καµία 
δε περίπτωση ο αριθµός των πυροσβεστήρων δεν θα 
είναι µικρότερος από δύο (2).

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά και 
ορατά σηµεία, κατά προτίµηση κοντά στις σκάλες και 
στις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σηµείο 
των προς προστασία χώρων να µην απέχει απόσταση 
µεγαλύτερη των 25 µ. από τον πλησιέστερο πυροσβε−
στήρα.

(2) Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικού δίκτυο
Εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δι−

κτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν συνολική 
στεγασµένη επιφάνεια από 2500τ.µ. και πάνω.

Το παραπάνω µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
πρέπει να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους 
που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών 
και προϊόντων που µπορούν να αναφλεγούν. Εξαιρούνται 
οι υπαίθριοι χώροι για την προσωρινή στάθµευση των 
προς επισκευή αυτ/των.

(3) Πυροσβεστικά ερµάρια µε εύκαµπτο σωλήνα
Εγκαταστάσεις που δεν υποχρεούνται στην τοπο−

θέτηση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, 
πρέπει να διαθέτουν εύκαµπτους σωλήνες µε ακρο−
φύσιο (αυλίσκο), το άκρο του οποίου να προσαρ−
µόζεται µονίµως σε κρουνό (βρύση) της εσωτερικής 
υδραυλικής εγκατάστασης, τοποθετηµένο µέσα σε 
πυροσβεστικό ερµάριο. Η διάµετρος του σωλήνα πρέ−
πει να είναι ίδια µε την εσωτερική υδραυλική εγκα−
τάσταση του κτηρίου. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να 
είναι τοποθετηµένος σε κατάλληλα σηµεία (τοίχους, 
κολώνες κλπ) και να καλύπτει όλους τους στεγα−
σµένους χώρους της επιχειρήσεις καθώς και τους 
τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιµοποιούνται για 
αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων που µπορούν 
να αναφλεγούν. Κανένα σηµείο του υπό προστασία 
χώρου δεν θα απέχει από το πλησιέστερο σηµείο 
υδροληψίας, απόσταση µεγαλύτερη των είκοσι (20) 
µέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση θα προστίθενται 

επιπλέον σηµεία υδροληψίας εντός πυροσβεστικών 
ερµαρίων.

(4) Απλός φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών µιγµάτων
Εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται χρήση υγραερίου 

είτε ασετιλίνης, υποχρεούνται στην τοποθέτηση, σε 
κατάλληλη θέση, απλού φορητού ανιχνευτή εκρηκτικών 
µιγµάτων.

(5) Φωτιστικά ασφαλείας
Φωτιστικό ασφαλείας (exit) πάνω από κάθε έξοδο 

κινδύνου και σήµανση οδεύσεων διαφυγής όπου απαι−
τείται.

2. ΟΜΑ∆Α ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Βα)

Όσες δραστηριότητες ανήκουν στην οµάδα χαµηλού 
κινδύνου (Βα) του Παραρτήµατος Ι της παρούσας πρέ−
πει να λαµβάνουν τα παρακάτω κατασταλτικά µέσα 
πυροπροστασίας:

(1) Φορητά µέσα πυρόσβεσης
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg τύπου 

Pα ή άλλου εγκεκριµένου κατασβεστικού υλικού ισοδύ−
ναµης κατασβεστικής ικανότητας.

Ο απαιτούµενος αριθµός πυροσβεστήρων προκύπτει 
από τη διαίρεση του µικτού εµβαδού της στεγασµένης 
επιφάνειας δια των 150 τ.µ. και το πηλίκο θα στρογγυ−
λοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό, σε καµία 
δε περίπτωση ο αριθµός των πυροσβεστήρων δεν θα 
είναι µικρότερος από δύο (2).

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά και 
ορατά σηµεία, κατά προτίµηση κοντά στις σκάλες και 
στις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σηµείο 
των προς προστασία χώρων να µην απέχει απόσταση 
µεγαλύτερη των 15µ. από τον πλησιέστερο πυροσβε−
στήρα.

(2) Τροχήλατα µέσα πυρόσβεσης
∆ύο τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, γό−

µωσης τουλάχιστον 25 Kg τύπου Pa ή άλλου εγκεκριµέ−
νου κατασβεστικού υλικού ισοδύναµης κατασβεστικής 
ικανότητας, για τους χώρους που πρόκειται να προ−
στατεύσουν, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν 
στεγασµένη επιφάνεια από 1500 τ.µ. έως 3000 τ.µ. Για 
στεγασµένους χώρους επιφάνειας µεγαλύτερης από 
3000 τ.µ., επιβάλλεται ένας (1) ακόµη τροχήλατος πυ−
ροσβεστήρας για κάθε 1500 τ.µ. στεγασµένης επιφά−
νειας.

(3) Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες οροφής
Ένας (1) αυτοδιεγειρόµενος πυροσβεστήρας οροφής 

ξηράς κόνεως 12 Kg τοποθετείται πάνω από τον αερολέ−
βητα του Φούρνου Βαφής, εντός της αποθήκης χρωµά−
των και του χώρου ανάµειξης χρωµάτων αντίστοιχα.

(4) Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικού δίκτυο
Εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού 

δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στε−
γασµένη επιφάνεια από 1500 τ.µ. και πάνω.

Το παραπάνω µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δί−
κτυο πρέπει να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους 
χώρους που χρησιµοποιούνται για αποθήκη πρώτων 
υλών ή προϊόντων. Εξαιρούνται οι υπαίθριοι χώροι 
για την προσωρινή στάθµευση των προς επισκευή 
αυτ/των.

Εγκαταστάσεις που υποχρεούνται στην τοποθέτηση 
µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν 
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µέχρι τέσσερις (4) πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.) να δι−
αθέτουν δύο (2) δοχεία αφρογόνου υγρού των 20 lt το 
καθένα µε ένα (1) αυλό αφρού και ένα (1) αναµικτήρα 
για την παραγωγή αφρού.

Για υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που έχει περισ−
σότερες από τέσσερις (4) πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.) 
θα διατίθενται τέσσερα (4) δοχεία αφρογόνου υγρού, 
δύο (2) αυλοί αφρού και δύο (2) αναµικτήρες για την 
παραγωγή αφρού.

(5) Πυροσβεστικά ερµάρια µε εύκαµπτο σωλήνα
Εγκαταστάσεις που δεν υποχρεούνται στην τοπο−

θέτηση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, 
πρέπει να διαθέτουν εύκαµπτους σωλήνες µε ακροφύ−
σιο (αυλίσκο), το άκρο του οποίου να προσαρµόζεται 
µονίµως σε κρουνό (βρύση) της εσωτερικής υδραυλικής 
εγκατάστασης, τοποθετηµένο µέσα σε πυροσβεστικό 
ερµάριο. Η διάµετρος του σωλήνα πρέπει να είναι ίδια 
µε την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του κτηρίου. 
Ο σωλήνας αυτός πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε 
κατάλληλα σηµεία (τοίχους, κολώνες κλπ) και να καλύ−
πτει όλους τους στεγασµένους χώρους της επιχειρήσεις 
καθώς και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιµο−
ποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων 
που µπορούν να αναφλεγούν. Κανένα σηµείο του υπό 
προστασία χώρου δεν θα απέχει από το πλησιέστερο 
σηµείο υδροληψίας, απόσταση µεγαλύτερη των είκοσι 
(20) µέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση θα προστίθενται 
επιπλέον σηµεία υδροληψίας εντός πυροσβεστικών ερ−
µαρίων.

(6) Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης
Εγκαταστάσεις µε εµβαδό µεγαλύτερο από 300 τ.µ 

που στεγάζονται σε κτήρια των οποίων οι υπερκείµενοι 
όροφοι χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση 
(όπως κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση, συνάθροιση 
κοινού, κ.α.) υποχρεούνται στην εγκατάσταση αυτόµα−
του συστήµατος πυρανίχνευσης.

(7) Απλός φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών µιγµάτων
Εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται χρήση υγραερίου 

είτε ασετιλίνης, υποχρεούνται στην τοποθέτηση, σε 
κατάλληλη θέση, απλού φορητού ανιχνευτή εκρηκτικών 
µιγµάτων.

(8) Φωτιστικά ασφαλείας
Φωτιστικό ασφαλείας (exit) πάνω από κάθε έξοδο 

κινδύνου και σήµανση οδεύσεων διαφυγής όπου απαι−
τείται.

3. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Σ.Α)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ζ2

(1) Φορητά µέσα πυρόσβεσης
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg τύπου 

Pα ή άλλου εγκεκριµένου κατασβεστικού υλικού ισοδύ−
ναµης κατασβεστικής ικανότητας.

Ο απαιτούµενος αριθµός πυροσβεστήρων προκύπτει 
από τη διαίρεση του µικτού εµβαδού της στεγασµένης 
επιφανείας δια του 150 τ.µ. και το πηλίκο θα στρογγυλο−
ποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Ανεξάρτητα 
από τον παραπάνω υπολογισµό, ο ελάχιστος αριθµός 
πυροσβεστήρων δεν θα είναι µικρότερος από δύο (2).

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά και 
ορατά σηµεία, κατά προτίµηση κοντά στις σκάλες και 
τις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σηµείο 
των προς προστασία χώρων να µην απέχει απόσταση 

µεγαλύτερη των 15 µέτρων από τον πλησιέστερο πυ−
ροσβεστήρα.

(2) Τροχήλατα µέσα πυρόσβεσης
∆ύο τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, γό−

µωσης τουλάχιστον 25 Kg τύπου Pa ή άλλου εγκεκριµέ−
νου κατασβεστικού υλικού ισοδύναµης κατασβεστικής 
ικανότητας, για τους χώρους που πρόκειται να προ−
στατεύσουν, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν 
στεγασµένη επιφάνεια από 1500 τ.µ. έως 3000 τ.µ. Για 
στεγασµένους χώρους επιφάνειας µεγαλύτερης από 
3000 τ.µ., επιβάλλεται ένας (1) ακόµη τροχήλατος πυ−
ροσβεστήρας για κάθε 1500 τ.µ. στεγασµένης επιφά−
νειας.

(3) Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού
Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού απαιτείται στους 

Εµπορευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) µε συ−
νολική στεγασµένη επιφάνεια άνω των 1000 τ.µ.

(4) Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης
Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης επιβάλλεται σε 

Εµπορευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) µε συ−
νολική στεγασµένη επιφάνεια άνω των 1500 τ.µ.

(5) Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, επιβάλλεται 

σε Εµπορευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) που 
έχουν συνολική στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη από 
1500 τ.µ. Το παραπάνω δίκτυο πρέπει να καλύπτει και 
τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιµοποιούνται 
για αποθήκευση προϊόντων.

(6) Πυροσβεστικά ερµάρια µε εύκαµπτο σωλήνα
Εµπορευµατικοί Σταθµοί Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) που 

στεγάζονται σε κτήρια ή τµήµατα κτηρίων που δεν 
υποχρεούνται στην εγκατάσταση µόνιµου υδροδο−
τικού πυροσβεστικού δικτύου, πρέπει να διαθέτουν 
εύκαµπτους σωλήνες µε ακροφύσιο (αυλίσκο), το άκρο 
του οποίου να προσαρµόζεται µονίµως σε κρουνό 
(βρύση) της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης, 
τοποθετηµένο µέσα σε πυροσβεστικό ερµάριο. Η διά−
µετρος του σωλήνα πρέπει να είναι ίδια µε την εσωτε−
ρική υδραυλική εγκατάσταση του κτηρίου. Ο σωλήνας 
αυτός πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε κατάλληλα 
σηµεία (τοίχους, κολώνες κλπ) και να καλύπτει όλους 
τους στεγασµένους χώρους της επιχειρήσεις καθώς 
και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιµοποι−
ούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων 
που µπορούν να αναφλεγούν. Κανένα σηµείο του υπό 
προστασία χώρου δεν θα απέχει από το πλησιέστερο 
σηµείο υδροληψίας, απόσταση µεγαλύτερη των είκοσι 
(20) µέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση θα προστίθενται 
επιπλέον σηµεία υδροληψίας εντός πυροσβεστικών 
ερµαρίων.

(7) Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος
Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος επιβάλλε−

ται σε Εµπορευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) 
µε συνολική στεγασµένη επιφάνεια άνω των 2500 τ.µ. 
Η εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος καταιονισµού 
ύδατος απαλλάσσει την υποχρέωση εγκατάστασης αυ−
τόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης.

(8) Φωτιστικά ασφαλείας
Φωτιστικό ασφαλείας (exit) πάνω από κάθε έξοδο 

κινδύνου και σήµανση οδεύσεων διαφυγής όπου απαι−
τείται.
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Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Όπου συνυπάρχουν στο ίδιο κτήριο χώροι στάθ−
µευσης αυτοκινήτων, του ν. 960/1979 (ΦΕΚ Α΄ 194), 
µε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, ο συνολικός 
χώρος ταξινοµείται από άποψη παθητικής πυροπρο−
στασίας στην κατηγορία Ζ1 (βιοµηχανίες), σύµφωνα 
µε το άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), τα δε 
µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας για 
το συνολικό χώρο εξετάζονται µε τις διατάξεις της 
παρούσας.

2. Όπου συνυπάρχουν στο ίδιο κτήριο, συνεργείο αυ−
τοκινήτων µε συναφή εµπορική δραστηριότητα, όπως 
έκθεση αυτοκινήτων, τελωνειακός χώρος, γραφεία κα., 
ο συνολικός χώρος ταξινοµείται από άποψη παθητι−
κής πυροπροστασίας στην κατηγορία Ζ1 (βιοµηχανίες), 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), 
τα δε µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας 
για το συνολικό χώρο εξετάζονται µε τις διατάξεις της 
παρούσας, χωρίς να απαιτείται ο πυράντοχος διαχω−
ρισµός τους.

3. Όπου συνυπάρχουν στο ίδιο κτήριο, πλυντήριο − 
λιπαντήριο αυτοκινήτων µε συναφή εµπορική δραστη−
ριότητα, όπως πώληση ειδών αυτοκινήτου, γραφεία κ.α., 
ο συνολικός χώρος ταξινοµείται από άποψη παθητικής 
πυροπροστασίας στην κατηγορία Ζ1 (βιοµηχανίες), σύµ−
φωνα µε το άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), τα 
δε µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας για 
το συνολικό χώρο εξετάζονται µε τις διατάξεις της 
παρούσας, χωρίς να απαιτείται ο πυράντοχος διαχω−
ρισµός τους.

4. Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις (1), (2) και (3) 
για κτήρια τα οποία η αίτηση άδειας οικοδοµής έχει 
υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 
Α΄ 32) και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 
Α΄ 216), όπου από την Π.Υ. εγκρίθηκαν τέτοιες µελέτες 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 αντί του άρθρου 11 του π.δ. 71/ 
1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) ή αναφέρεται πυράντοχος διαχωρισµός 
χωρίς πλέον να απαιτείται, κατά το στάδιο έγκρισης της 
νέας µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας σύµφωνα 
µε την παρούσα απόφαση, ακολουθείται η διαδικασία 
της παραγράφου 2, του άρθρου 3 της παρούσας από−
φασης.

5. Τα υπερκείµενα πατάρια ορόφων δεν θεωρούνται 
ανοίγµατα πατωµάτων κατά την έννοια της παραγρά−
φου 3.2.9 του άρθρου 3 του π.δ. 71/1988 και δεν απαι−
τείται να περικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστα−
τευόµενα φρεάτια και κατ΄επέκταση δεν απαιτείται να 
διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς 
και χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού.

6. Στις περιπτώσεις µελετών ενεργητικής πυροπρο−
στασίας που εγκρίθηκαν από την Π.Υ. σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 7755/1988 (ΦΕΚ Β΄ 
241) σε «νέα» κτίρια, κατά το πρώτο στάδιο εφαρµογής 
του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32), χωρίς να έχει προσκοµισθεί 
από την Πολεοδοµία εγκεκριµένη µελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας, η Π.Υ. υποχρεούται να προβαίνει στη 
χορήγηση ή ανανέωση του Πιστοποιητικού Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, εφ’ όσον:

(α) υποβληθεί βεβαίωση από την αρµόδια Πολεοδο−
µική Υπηρεσία ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α΄ 75) από αρµόδιο µηχανικό ή Υπεύθυνη ∆ήλωση 

του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) από τον εκµεταλλευτή της 
επιχείρησης, ότι δεν έχει συνταχθεί µελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας 
οικοδοµής για το εν λόγω κτήριο

(β) προσκοµισθούν θεωρηµένες κατόψεις της υπάρ−
χουσας κατάστασης, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Με−
ταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων

(γ) υποβληθεί µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, 
χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη προσκόµιση εγκε−
κριµένης µελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας.

7. Ο φούρνος βαφής, στα βαφεία οχηµάτων, τα οποία 
εντάσσονται στην κατηγορία Ζ2 (Βα), δεν απαιτείται 
να είναι σε ανεξάρτητο πυροδιαµέρισµα σε σχέση µε 
τους λοιπούς χώρους του συνεργείου αυτοκινήτων. 
Εάν τα υλικά βαφής (χρώµατα, διαλύτες κλπ) αποθη−
κεύονται σε ιδιαίτερο πυροδιαµέρισµα, ο συνολικός 
χώρος του συνεργείου αυτοκινήτων µε το φούρνο 
βαφής εντάσσεται στην κατηγορία Ζ1 (Αα). Σε περί−
πτωση αδυναµίας κατασκευής του ιδιαίτερου πυροδι−
αµερίσµατος για την αποθήκευση των υλικών βαφής, 
ολόκληρος ο χώρος του συνεργείου αυτοκινήτων µε 
το φούρνο βαφής αντιµετωπίζονται ενιαία από άπο−
ψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς και εντάσσονται στην 
κατηγορία Ζ2 (Βα).

8. Στην περίπτωση ύπαρξης παταριού, στα κτίρια που 
στεγάζονται οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 της παρούσας, το οποίο δεν χρησιµοποιείται για 
την αµιγώς παραγωγική διαδικασία, αλλά χρησιµοποι−
είται ως γραφεία, αποδυτήρια, χώροι αποθήκευσης κ.α., 
το πατάρι από άποψη νοµοθεσίας πυροπροστασίας δεν 
θεωρείται ως όροφος, αλλά προσµετράται στη συνολική 
επιφάνεια του πυροδιαµερίσµατος.

∆. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Στα νέα κτήρια, κατά το στάδιο έκδοσης οικοδο−
µικής άδειας, όλες οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 της παρούσας, θα αντιµετωπίζονται 
από άποψη παθητικής πυροπροστασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Βιοµηχανίες –
βιοτεχνίες», κατηγορίας Ζ1, εκτός και εάν πρόκειται 
για βαφεία αυτοκινήτων τα οποία εντάσσονται στην 
κατηγορία Ζ2. Ειδικά για τους εµπορευµατικούς σταθ−
µούς αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) που λειτουργούν ή πρόκειται 
να λειτουργήσουν σε νέα κτήρια, θα αντιµετωπίζονται 
από άποψη παθητικής πυροπροστασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Αποθήκες», 
κατηγορίας Ζ2.

2. Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση 
µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, επιβάλ−
λεται να εφοδιάζονται µε ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΥΡΟ−
ΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ανάλογα µε τον 
αριθµό των πυροσβεστικών φωλιών.

Ανά έξι (6) πυροσβεστικές φωλιές που βρίσκονται στο 
στεγασµένο χώρο της επιχείρησης πρέπει να υπάρχει 
ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ερµάριο µέσα στο οποίο 
θα βρίσκονται:

• Ένας (1) λοστός διάρρηξης
• Ένας (1) πέλεκυς µεγάλος
• Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα και
• ∆ύο (2) φακοί χειρός.
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Ανά δώδεκα (12) Πυροσβεστικές φωλιές στον παρα−
πάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προστίθενται:

• Μία (1) αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα, 
ανοικτού κυκλώµατος, τουλάχιστον 6 λίτρων.

• ∆ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο
• ∆ύο (2) προστατευτικά κράνη
3. Όπου από την παρούσα απόφαση επιβάλλεται η 

εγκατάσταση µονίµων συστηµάτων ενεργητικής πυ−
ροπροστασίας (υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο, αυτόµατο 
σύστηµα κατάσβεσης, κλπ), απαιτείται υποβολή τεχνικής 
περιγραφής για τον τρόπο λειτουργίας τους και απο−
τελεί παράρτηµα της µελέτης (ενεργητικής) πυροπρο−
στασίας της επιχείρησης.

4. Επιχειρήσεις που διαθέτουν δεξαµενές υγρών 
καυσίµων, φιάλες ή δεξαµενές υγραερίου, ή είναι 
συνδεδεµένες µε το δίκτυο φυσικού αερίου, για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών, θα 
λαµβάνουν τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από την αντίστοιχη κατηγορία στην 
οποία εντάσσονται οι επιχειρήσεις αυτές. Για τους 
χώρους όµως που βρίσκονται οι αναφερόµενες δε−
ξαµενές ή φιάλες ή για τους χώρους κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, θα λαµβάνονται τα µέτρα και µέσα 
πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη νοµοθε−
σία που διέπει τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων ή 
υγραερίων ή φυσικού αερίου αντίστοιχα.

5. Όταν σε υφιστάµενο κτήριο, στο οποίο λειτουρ−
γούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εγκαταστάσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, στε−
γάζονται άλλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εκµετάλ−
λευσης, δραστηριότητας ή χρήσης, ίδιες ή διαφορε−
τικές µε τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 1 της παρούσας, τότε αυτές υποχρεούνται να 
χωρίζονται µεταξύ τους µε υλικά που έχουν δείκτη 
πυραντίστασης 60 λεπτά της ώρας και οι πόρτες των 
διαδρόµων να έχουν επίσης δείκτη πυραντίστασης 
60 λεπτά της ώρας, τα δε µέτρα και µέσα πυρο−
προστασίας θα λαµβάνονται µεµονωµένα σύµφωνα 
µε την κατηγορία που εντάσσεται από άποψη κινδύ−
νου πυρκαγιάς κάθε επιχείρηση. Στις περιπτώσεις 
που ο διαχωρισµός είναι αδύνατος, ολόκληρος ο 
χώρος θα αντιµετωπίζεται σαν µία επιχείρηση και 
θα συντάσσεται ενιαία µελέτη πυροπροστασίας, µε 
τις διατάξεις της παρούσας, λαµβάνοντας υπόψη τη 
δυσµενέστερη κατηγορία κινδύνου, θα χορηγούνται 
όµως ανεξάρτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας για 
κάθε επιχείρηση.

6. Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ένα κτήριο είναι 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ή ΝΕΟ, ώστε να εφαρµοσθεί η αντίστοιχη 
νοµοθεσία πυροπροστασίας, ο ενδιαφερόµενος θα πρέ−
πει να προσκοµίσει την οικοδοµική άδεια του κτηρίου 
ή εναλλακτικά άλλο έγγραφο στοιχείο (π.χ. βεβαίωση 
∆ήµου ή κοινότητας, µισθωτήριο συµβόλαιο, λογαριασµό 
∆.Ε.Η., κα.) και εάν αυτό δεν είναι δυνατό δήλωση του ν. 
1599/1988 (ΦΕΚ Α΄ 75) από τον εκµεταλλευτή του κτιρίου 

ή από µηχανικό, ότι το εν λόγω κτήριο διαθέτει αίτηση 
για έκδοση άδειας οικοδοµής, πριν την έναρξη ισχύος 
του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32).

7. Όταν στο ίδιο κτήριο, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ή ΝΕΟ, συ−
νυπάρχουν συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυ−
τοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, περισ−
σοτέρων της µίας ειδικότητας, µε βαφείο οχηµάτων, 
τα χρώµατα και τα µηχανήµατα ανάµειξης χρωµάτων 
πρέπει να αποθηκεύονται σε αυτοτελές πυροδιαµέ−
ρισµα µε δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών και πυρά−
ντοχη πόρτα τουλάχιστον 60 λεπτών, η πυραντοχή 
των οποίων θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικά ή 
εκθέσεις δοκιµών διαπιστευµένων εργαστηρίων από 
το Ε.ΣΥ.∆. ή το φορέα διαπίστευσης της χώρας προ−
έλευσης του εργαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή ο 
συνολικός χώρος ταξινοµείται στην κατηγορία χα−
µηλού βαθµού κινδύνου Ζ1 (Αα) και λαµβάνονται στο 
σύνολό τους τα µέτρα και µέσα ενεργητικής πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την παρούσα για 
την κατηγορία Ζ1 (Αα). Εφόσον τα χρώµατα και τα 
µηχανήµατα ανάµειξης χρωµάτων δεν αποθηκεύο−
νται σε αυτοτελές πυροδιαµέρισµα, τότε ο συνολικός 
χώρος ταξινοµείται στην κατηγορία χαµηλού βαθµού 
κινδύνου Ζ2 (Βα) και λαµβάνονται στο σύνολό τους 
τα µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από την παρούσα για την κατηγορία 
Ζ2 (Βα).

8. Η µέτρηση της στεγασµένης επιφάνειας εγκατα−
στάσεων σε νέα ή υφιστάµενα κτήρια γίνεται µε βάση 
τις εξωτερικές διαστάσεις και συµπεριλαµβάνονται τα 
πατάρια και τα υπόστεγα. Στη στεγασµένη επιφάνεια 
δεν προσµετράται η επιφάνεια των χώρων ∆ιοίκησης 
(γραφεία, λογιστήρια κ.λ.π.), εφόσον οι χώροι αυτοί 
στεγάζονται σε ανεξάρτητο κτήριο, καθώς και τα υπό−
στεγα που δεν στεγάζουν µηχανολογικό εξοπλισµό ή 
δεν αποθηκεύονται σ’ αυτά πρώτες ύλες ή άλλα προ−
ϊόντα. Οµοίως δεν προσµετρούνται στη στεγασµένη 
επιφάνεια οι υπαίθριοι χώροι στάθµευσης των προς 
επισκευή − πώληση αυτοκινήτων. Στους παραπάνω 
χώρους θα εγκαθίστανται φορητοί πυροσβεστήρες, 
µε την ίδια αναλογία που προβλέπεται στους στεγα−
σµένους χώρους.

9. Στις εγκαταστάσεις νέων ή υφιστάµενων κτηρίων 
που υφίστανται χώροι εστίασης και αναψυχής για 
χρήση από τους εργαζόµενους ή τους διακινούµε−
νους σ’ αυτές, όπως κυλικεία, εστιατόρια, αναψυκτή−
ρια, αίθουσες σεµιναρίων, διδασκαλίας κ.λ.π. καθώς 
και χώροι µε συναφή εµπορική δραστηριότητα, όπως 
καταστήµατα, έκθεση αυτοκινήτων κ.λ.π., οι χώροι 
αυτοί δεν ανήκουν στην κατηγορία των χώρων συ−
νάθροισης κοινού και καταστηµάτων. Οι παραπάνω 
χώροι θα καλύπτονται από τα µέτρα και µέσα πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την παρούσα για 
τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του παρόντος.
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Θ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσης, πρέπει να 
λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα πυροπροστασίας µε 
µέριµνα των ιδιοκτητών ή των εκµεταλλευτών τους.

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της εγκατά−
στασης µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους 
ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περί−
πτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2. Σήµανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου.
3. Σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
4. Απαγόρευση καπνίσµατος και χρήσης γυµνής φλόγας 

(σπίρτα, αναπτήρας κ.λ,π.) σε επικίνδυνους χώρους.
5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης 

υλών που µπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογή των 
χώρων αποθήκευσης µακριά από θέση παραγωγής και 
εργασίας.

6. Αποµάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόµους, τα−
ράτσες, προαύλια κ,λ.π. όλων των άχρηστων υλικών, 
που µπορούν να αναφλέγουν και τοποθέτησή τους σε 
ασφαλή µέρη για αποφυγή µετάδοσης πυρκαγιάς.

7. Τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευόµενων υλικών 
για τη διευκόλυνση επέµβασης σε περίπτωση έναρξης 
πυρκαγιάς σε αυτά.

8. Η αποθήκευση των υλικών να γίνεται έτσι ώστε αυτά 
να απέχουν από την οροφή του κτιρίου τουλάχιστον 50 
εκατοστά του µέτρου.

9. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απο−
µάκρυνση αυτών

10. Κατάλληλη περίφραξη για υπαίθριους ή ηµιϋπαί−
θριους χώρους αποθηκών µε µαντρότοιχο ή πλέγµα, 
της οποίας το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο 
µέτρα.

11. Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ηµιϋπαί−
θριους χώρους να απέχει τουλάχιστον τρία (3) µέτρα 
από τα γειτνιάζοντα κτίρια.

12. Αποµάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις 
όπου γίνεται χρήση γυµνής φλόγας, από όπου προ−
καλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής 
θερµότητας.

13. Συνεχής καθαρισµός όλων των διαµερισµάτων, 
γραφείων διαδρόµων, προαυλίων, αποθηκών κ.λ.π. της 
επιχείρησης και άµεση αποµάκρυνση των υλών που 
µπορούν να αναφλέγουν.

14. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυ−
χαίας ανάµιξης υλικών που µπορούν να προκαλέσουν 
εξώθερµη αντίδραση.

15. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και 
έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε 
τους σχετικούς κανονισµούς.

16. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις 
µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

17. Επαρκής και συχνός αερισµός.
18. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχεί−

ρησης όλων των διαµερισµάτων, αποθηκών κ.λ.π. µετά 
τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις εργάσιµες 
ώρες για επισήµανση και εξάλειψη τυχόν υφισταµένων 
προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
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προσωπικό (προϋπηρετήσας αξιωµατικός στο Πυρο−
σβεστικό Σώµα, Μηχανικός ή Υποµηχανικός ή Χηµικός). 
Όλα τα µέλη πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εγκα−
ταστάσεων και επί πλέον των υφισταµένων κινδύνων 
σ’ αυτές.

7. Η επιλογή των µελών της οµάδας πυροπροστασίας 
ενεργείται από τον Αρχηγό πυροπροστασίας µε την 
έγκριση του ∆ιευθυντή της επιχείρησης.

Β. Εκπαίδευση οµάδας πυροπροστασίας
1. Στελέχη και λοιπά µέλη της οµάδας πυροπροστα−

σίας εκπαιδεύονται στην πρόληψη και αντιµετώπιση 
πυρκαγιών και συναφών καταστάσεων, αρχικά από την 
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Η εκπαίδευση αφορά:
α. Τη χρήση των διατιθέµενων πυροσβεστικών µέ−

σων.
β. Την πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κιν−

δύνων.
γ. Την έγκαιρη σήµανση συναγερµού και αντιµετώπιση 

της πυρκαγιάς.
δ. Την τεχνική αντιµετώπισης των πυρκαγιών ή την 

πρόληψη αυτών.
3. Πέρα από την αρχική εκπαίδευση ενεργούνται συ−

µπληρωµατικές αυτοδύναµες εκπαιδεύσεις και ασκήσεις 
στη χρήση των διατιθέµενων πυροσβεστικών µέσων, 
τουλάχιστο ανά τρίµηνο. Σε αυτές συνιστάται να συµ−
µετέχουν εκ περιτροπής και εργαζόµενοι που δεν είναι 
µέλη της οµάδας πυροπροστασίας.

4. Όλοι οι εργαζόµενοι να εκπαιδεύονται στη χρή−
ση των πυροσβεστήρων, υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου ή αφρού, συστηµάτων κατάσβεσης µε σκόνη 
ή διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) και γενικά των µέσων 
πυροπροστασίας και να διδάσκονται πως πρέπει να 
ενεργήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης συνα−
φούς κατάστασης ανάγκης. Με επιλογή κατάλληλων 
προσώπων µεταξύ των ασχολουµένων σε κάθε τµήµα 
ανατίθεται σ’ αυτούς η πραγµατοποίηση εργασιών ή 
χειρισµών που απαιτούνται για την µείωση των κινδύ−
νων και των ζηµιών σε περίπτωση ανάγκης, όπως π.χ. 
η αποµάκρυνση πολύτιµων ή επικίνδυνων στοιχείων, η 
διακοπή κατεργασιών, κίνησης µηχανηµάτων, ρεύµατος, 
πινάκων και άλλων.

5. Τόσο η εκπαίδευση, όσο και οι ασκήσεις ενερ−
γούνται βάσει προγράµµατος. Η πιστή εφαρµογή του 
προγράµµατος είναι στοιχείο βασικό. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών (βλέπε ΠΑΡΑΡ−
ΤΗΜΑ “∆”).

6. Συνιστώνται έκτακτοι συναγερµοί για την διατήρηση 
− δοκιµασία της ετοιµότητας, σε διάστηµα όχι µεγαλύτε−
ρο του 3µήνου. Ειδικά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση, οι οποίες απασχολούν περισσότερες 
της µιας φυλακές, οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται σε 
όλες τις συνθήκες (νυκτερινές, παγετοί κ.λ.π.).

7. Η οµάδα πυροπροστασίας µιας επιχείρησης για 
να αποδώσει αποτελεσµατικά πρέπει κατ’ αρχήν να 
έχει την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης της Επιχείρησης 
η οποία πρέπει να αναγνωρίζει και έµπρακτα την 
ζωτική θέση της στην καθηµερινή λειτουργία της επι−
χείρησης. Για την λειτουργία της οµάδας απαιτείται 
κατάλληλος εξοπλισµός, επίσης για την εκπαίδευση 

και την πραγµατοποίηση άσκησης χρειάζεται χρόνος, 
ο οποίος προφανώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από 
τον προγραµµατισµένο, για παραγωγή − συντήρηση 
ή άλλη κύρια απασχόληση των µελών της οµάδας 
χρόνο.

Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε έγκριση η οποία 
πρέπει και να παραχωρείται µε προθυµία. Σχετικά 
υπενθυµίζεται ότι η ∆ιεύθυνση είναι η πρώτη υπεύ−
θυνη για την πυροπροστασία της επιχείρησης. Συ−
νεπώς η ανάπτυξη της παραπάνω οµάδας είναι ένα 
καλό βήµα για την επίτευξη της επιθυµητής πυρο−
προστασίας. Η ∆ιεύθυνση επίσης συνήθως έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάζει αποτελεσµατικά τα µέλη 
της οµάδας πυροπροστασίας προς την κατεύθυνση 
της δραστηριοποίησης της για την πυροπροστασία 
των εγκαταστάσεων.

Γ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Αρχηγού πυρο−
προστασία

1. Είναι συνυπεύθυνος µαζί µε το ∆ιευθυντή της επι−
χείρησης για κάθε παράλειψη, αµέλεια ή αδιαφορία 
για τη λήψη και εφαρµογή όλων των προληπτικών και 
κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας 
που αναφέρονται στη µελέτη καθώς και των λοιπών 
υποχρεώσεων τους.

2. Τηρεί πλήρη φάκελο πυροπροστασίας, καθώς και 
το βιβλίο συντήρησης µέσων ενεργητικής πυροπρο−
στασίας.

3. Ορίζει τα όρια δράσης της κάθε υποοµάδας πυ−
ροπροστασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα 
µελών της οµάδας ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
άλλου συναφούς συµβάντος ν’ αποφευχθεί η σύγχυση 
και αταξία µεταξύ των µελών.

4. Καταρτίζει τα προγράµµατα εκπαίδευσης και ασκή−
σεων και σηµαίνει τους έκτακτους συναγερµούς ύστερα 
από προηγούµενη συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή της 
επιχείρησης.

5. Μεριµνά για την καλή συντήρηση των µέσων πυρο−
προστασίας, επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι πάντοτε 
κατάλληλα για χρησιµοποίηση σύµφωνα µε τις εθνικές 
ή ξένες προδιαγραφές.

6. Προέρχεται τακτικά στην επιθεώρηση των χώρων 
για την ευταξία και καθαριότητα αυτών και δίνει τις 
απαραίτητες οδηγίες.

7. Σε περίπτωση ανάγκης συµβουλεύεται την οικεία 
Π.Υ. σε θέµατα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.λ.π.

8. Σε περίπτωση άσκησης προσκαλεί να παρίσταται 
και αξιωµατικός της οικείας Π.Υ.

9. Προέρχεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ−
ση του προσωπικού πυροπροστασίας και των λοιπών 
εργαζοµένων στην επιχείρηση.

10. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αναπλη−
ρώνεται από τον Υπαρχηγό.

11. Εισηγείται έγκαιρα στη ∆ιεύθυνση της επιχείρησης 
την αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστικών 
µέσων ή τη συµπλήρωση τους.

12. Παίρνει κάθε άλλο προληπτικό µέτρο κατά της πυρ−
καγιάς, ανάλογα µε τις συνθήκες που δηµιουργούνται 
κάθε φορά, για εξάλειψη ή µείωση των προϋποθέσεων 
δηµιουργίας πυρκαγιάς ή συναφούς κατάστασης.

13. Αναρτά διάγραµµα σύνθεσης της οµάδας πυρο−
προστασίας.
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14. Τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο επιθεωρήσεων στο οποίο 
καταχωρούνται οι διαπιστούµενες απ’ αυτόν ελλείψεις, 
παραλήψεις ή άλλες συνθήκες που µπορούν να προκα−
λέσουν πυρκαγιές ή άλλες δυσµενείς καταστάσεις και 
ενηµερώνει τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης, ο οποίος 
λαµβάνει γνώση ενυπόγραφα.

15. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από το µέ−
γεθος της, υποχρεούται στην κλήση της οικείας Π.Υ.

∆. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Υπαρχηγού πυ−
ροπροστασίας.

1. Είναι άµεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστα−
σίας και βοηθά αυτόν σύµφωνα µε τις εντολές του.

2. Αναπληρώνει τον Αρχηγό πυροπροστασίας σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού και περιβάλλεται 
µε τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Ε. Καθήκοντα µελών οµάδας πυροπροστασίας
α) Γενικά
1. Στελέχη και προσωπικό κάθε επιχείρησης παράλλη−

λα µε τα λοιπά καθήκοντα τους, πρέπει να µεριµνούν και 
για τις ανάγκες πυροπροστασίας της επιχείρησης, να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντήρησης των συστη−
µάτων πυροπροστασίας και να εξασφαλίζουν τις βασι−
κές ανάγκες από πλευράς καταπολέµησης πυρκαγιάς.

2. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις η πυρκαγιά 
δεν είναι τυχαίο γεγονός που µπορεί να συγχωρεθεί. 
Ο νόµος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώ−
σεις πυρκαγιών, παραλείψεων κ.λ.π. Οι περισσότερες 
περιπτώσεις πυρκαγιών προκαλούνται γιατί παραµε−
λούµε ή παραγνωρίζουµε γνωστά αίτια αναφλέξεων 
και τις ζηµιές που πρόκειται να δηµιουργηθούν από 
αυτές.

3. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν ενέργειες που επι−
βάλλεται να γίνονται είτε για την πρόληψη είτε για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιών και συναφών κινδύνων όπως 
π.χ.

• Ο σωστός χειρισµός των φορητών και µονίµων 
µέσων πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, συστήµατα 
κατάσβεσης, συστήµατα πυρανίχνευσης κ.λ.π.)

• Η τακτική περιοδική συντήρηση θερµικών ή ηλεκτρι−
κών δικτύων, συσκευών ή µηχανηµάτων.

• Η κατασκευή πυροφραγµών κατά µήκος οδεύσεων 
καλωδίων και σωληνώσεων και γενικά µεταξύ χώρων.

• Η διατήρηση ελεύθερων διαδρόµων διαφυγής προς 
εξόδους κινδύνου καθώς και προσπέλασης για παρα−
λαβή των µέσων πυρόσβεσης.

• Η κατάσταση σχεδίου και δοκιµής εκκένωσης των 
χώρων.

• Η κυκλοφορία µέσα στην επιχείρηση και γύρω από 
αυτή σε κατά την διάρκεια καταστάσεων ανάγκης.

• Η εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε περι−
πτώσεις ανάγκης.

4. Άσχετα µε την θέση εργασίας και το βαθµό 
κάθε εργαζόµενος πρέπει να µεριµνά για την πρό−
ληψη − αντιµετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή αρ−
µοδιότητας του, δηλαδή στην θέση εργασίας του 
και γύρω από αυτή. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει 
ότι η πρόληψη και η αντιµετώπιση των πυρκαγιών 
είναι µέριµνα όλων ανεξάρτητα από την θέση, τον 
βαθµό κ.λ.π.

5. Την ατοµική προσπάθεια πυρόσβεσης των ερ−
γαζοµένων στο τµήµα που κινδυνεύει σπεύδει και 
ενισχύει η υποοµάδα πυροπροστασίας του οικείου 
τµήµατος, η οποία θα ενισχύεται εφόσον υπάρχει 
ανάγκη και από υποοµάδες άλλων τµηµάτων. Οι 
υποοµάδες πυροπροστασίας κατά την αντιµετώπιση 
πυρκαγιών υποχρεούνται κατ’ αρχάς στην παράλλη−
λη ενέργεια της διάσωσης ατόµων που κινδυνεύουν 
και µεριµνούν για την πρόληψη ή την µείωση των 
ζηµιών από την πυρκαγιά. Κατά τον τρόπο αυτό δι−
ατηρείται η παραγωγικότητα, αλλά και η ζωή της 
επιχείρησης, η οποία όπως συνέχεια διαπιστώνεται 
κινδυνεύει σοβαρά από την πυρκαγιά, τους καπνούς 
και τα νερά, που σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα 
τείνουν να καταστρέψουν τεράστιες επενδύσεις, να 
αφήσουν χωρίς εργασία το προσωπικό, αλλά και να 
προκαλέσουν σηµαντικές επιβαρύνσεις στο κοινω−
νικό σύνολο.

β) Ειδικά
1. Παρακολουθούν την εκπαίδευση που προβλέπεται 

από το πρόγραµµα και συµµετέχουν στις ασκήσεις.
2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς επεµβαίνουν αµέσως για 

καταστολή της σύµφωνα µε τα καθορισµένα ειδικά κα−
θήκοντα καθενός.

3. Οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβε−
στικών µέσων, τη χρήση τους, τη θέση των πινάκων 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τη θέση του κοµβίου συναγερµού 
και τους αριθµούς τηλεφώνων της οικείας Π.Υ.

4. Εκτελούν µε προθυµία τις εντολές του Αρχηγού και 
Υπαρχηγού πυροπροστασίας.

5. Υποχρεούνται να γνωρίζουν τους χώρους από άπο−
ψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τα πιθανά αίτια έκρη−
ξης ή συναφών καταστάσεων.

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συµβάντος υπο−
χρεούται στην άµεση σήµανση συναγερµού και ειδο−
ποίηση της Π.Υ.

7. Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό Πυροπροστα−
σίας οποιαδήποτε βλάβη ή ανωµαλία στην λειτουργία 
των µέσων πυρόσβεσης ή δηµιουργία συνθηκών πρό−
κλησης πυρκαγιών.

8. Γνωρίζουν καλά όλους τους χώρους του τοµέα 
τους και τις εξόδους κινδύνου και προβαίνουν στην 
διάσωση ατόµων που κινδυνεύουν, σε συντρέχουσες 
περιπτώσεις.
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Β. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
1. Αναγράφεται η οικοπεδική έκταση της επιχείρησης.
2. Αναγράφεται ο αριθµός ορόφων ολοκλήρου του 

κτίσµατος.
3. Αναγράφονται οι όροφοι που καταλαµβάνει η επι−

χείρηση (π.χ. υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφος).
4. Αναγράφεται η συνολική στεγασµένη επιφάνεια της 

επιχείρησης σε τετραγωνικά µέτρα.
5. Αναγράφεται αν υπάρχει ακάλυπτη επιφάνεια και 

ποια είναι η χρήση της.
6. Συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις.
7. Αναγράφεται ο αριθµός των εξόδων κινδύνου και 

σε ποιο σηµείο ευρίσκονται.
8. Συµπληρώνεται αν υπάρχει φωτισµός ασφαλείας 

και γίνεται περιγραφή του.
9. Αναγράφονται οι χώροι µε τους οποίους γειτνιάζει 

η επιχείρηση.
10. Αναγράφονται οι οδοί µε τις οποίες µπορεί να 

γίνει η προσπέλαση των πυρ/κών οχηµάτων στις εγκα−
ταστάσεις της επιχείρησης.

11. Αναγράφονται τα υδροστόµια που βρίσκονται κο−
ντά στην επιχείρηση.

Γ. ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αναγράφεται µόνο η συνολική ισχύς του µηχανολο−

γικού εξοπλισµού.
Αναγράφεται αν υπάρχει υποσταθµός, η τάση σε 

Volts του υποσταθµού, αν υπάρχει παροχή βιοµηχανι−
κού ρεύµατος και περιγράφεται η θέση του ηλεκτρικού 
πίνακα.

∆. ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟ−
ΪΟΝΤΑ

• Αναγράφονται οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η 
επιχείρηση

• Αναγράφονται οι δευτερεύουσες ύλες.
• Αναγράφονται τα παραγόµενα προϊόντα.
• Αναγράφονται τα υποπροϊόντα.
Ε. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΥΛΕΣ
Περιγράφεται η επικίνδυνη ύλη, ο χώρος που αποθηκεύ−

εται, η ποσότητα της καθώς και η µονάδα µέτρησης.
1. Αναγράφεται αν χρησιµοποιείται υγραέριο και πόση 

ποσότητα.
2. Αναγράφεται αν χρησιµοποιείται φυσικό αέριο.
ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΩΝ − ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡ−

ΚΑΓΙΑΣ
Αναγράφεται η συµπεριφορά των υλικών στην φωτιά 

καθώς επίσης και η συµπεριφορά τους απέναντι στα 
κατασβεστικά υλικά (νερό, αφρός, διοξείδιο του άνθρα−
κα, ξηρά σκόνη κ.λ.π.)

Ζ. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.
Αναγράφονται οι τυχόν υπάρχοντες κίνδυνοι πυρκα−

γιάς (βραχυκύκλωµα, χηµικές αντιδράσεις µεταξύ των 
υλικών, δόλος κ.λ.π.)

Η. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ − ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ − ΕΓΚΛΩ−
ΒΙΣΜΟΥ

Συµπληρώνεται άν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι.
Θ. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Ανάλογα µε την νοµοθεσία που συντάσσεται η 

µελέτη αναγράφονται και τα προληπτικά µέτρα που 
προβλέπονται.

2. Ειδικά προληπτικά µέτρα.
• Συµπληρώνεται αν υπάρχει αυτόµατο σύστηµα πυ−

ρανίχνευσης καθώς και η περιοχή που καλύπτει.
• Συµπληρώνεται αν υπάρχει αυτόµατο σύστηµα ανί−

χνευσης εκρηκτικών µειγµάτων.

• Συµπληρώνεται αν υπάρχει απλός ανιχνευτής εκρη−
κτικών µειγµάτων.

• Συµπληρώνεται αν υπάρχει ψύξη δεξαµενών (υγρα−
ερίου, καυσίµων κ.λ.π.)

• Συµπληρώνεται αν υπάρχει χειροκίνητο σύστηµα 
αναγγελίας πυρκαγιάς.

• Αναγράφεται κάθε επί πλέον µέτρο που δεν ανα−
φέρεται στο υπόδειγµα της µελέτης.

3. Κατασταλτικά µέτρα.
• Συµπληρώνεται αν υπάρχει αυτόµατο σύστηµα 

καταιονισµού, ο τύπος του, καθώς και η περιοχή που 
καλύπτει.

• Συµπληρώνεται αν υπάρχει µόνιµο, υδροδοτικό πυ−
ροσβεστικό δίκτυο, ο τύπος του, η παροχή του καθώς 
και ο αριθµός των πυροσβεστικών φωλιών.

• Συµπληρώνεται αν υπάρχει απλό υδροδοτικό πυρ/κό 
δίκτυο καθώς και ο αριθµός των πυρ/κών ερµαρίων.

• Συµπληρώνεται αν υπάρχει σύστηµα κατάσβεσης 
τοπικής εφαρµογής.

• Συµπληρώνεται ο αριθµός των πυροσβεστήρων και 
των λοιπών µέσων.

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
Αναγράφονται οι τεχνικές περιγραφές τυχόν υπαρ−

χόντων µονίµων συστηµάτων.
ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Στη µελέτη πυροπροστασίας θα επισυνάπτονται:
1. Σχέδιο κάτοψης των κτιριακών συγκροτηµάτων στο 

οποίο θα σηµειώνονται οι θέσεις των πυροσβεστικών 
φωλιών, των πυροσβεστήρων, των σηµείων υδροληψίας 
εντός πυροσβεστικών ερµαρίων, των επικινδύνων υλικών 
που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη ή έκρηξη, των πινάκων 
διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, των εξόδων κινδύνου, µαζί 
µε υπόµνηµα των παραπάνω µέσων πυροπροστασίας.

2. Επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από ένα 
κτιριακά συγκροτήµατα, να επισυνάπτουν ισάριθµα σχέ−
δια κάτοψης για να καθίσταται δυνατή η σηµείωση σ’ 
αυτά των υπαρχόντων πυροσβεστικών µέσων και λοιπών 
στοιχείων.

3. Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής, όπου εκτός 
των άλλων σηµειώνονται οι οδοί προσπέλασης των 
οχηµάτων, υδροστόµια (υπέργεια − υπόγεια), υδατοδε−
ξαµενές (υπόγειες − υπέργειες) µε ένδειξη της χωρητι−
κότητας τους, κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υδρο−
στόµια και υδατοδεξαµενές στην περιοχή που καλύπτει 
το τοπογραφικό διάγραµµα, τότε επ’ αυτού θα υπάρχει 
σχετική ένδειξη περί της θέσης και της απόστασης που 
βρίσκονται αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιχειρήσεις µε απασχολούµενο προσω−
πικό µέχρι και 3 άτοµα στις µελέτες πυροπροστασίας 
δεν θα συµπεριλαµβάνουν τα συνηµµένα Παραρτήµατα 
Α, Β, Γ και ∆ του υποδείγµατος.

Άρθρο 11

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δηµοσίευσή 
της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
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